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4 . .& Monta ematen en veili heidsafstanden ten o zichte van niet brandbare materialen

Montage aa_n een niet brandbaar plafond 

min. 300 

Montage aan een niet brandbare wand 
. ' . . . � . . 

• De warmte-licht combinatie is uitsluitend geschikt voor
een horizontale montage.

• De.warmte-licht combinatie d_ient niet dichtbij
brandbare materialen gemonteerd te worden. De
veiligheidsafstanden dienen minimaal gehanteerd te
worden.

• De montagehoogte dient minimaal 1,8 111 te bedragen,
gemeten vanaf onderzijde straler. Voor een efficiênte 
werking is de maximale montagehoogte 2,25 m.

• De minimale afstand tot een aanges,traald vlak is.60
cm. Dit geldt ook bij de toepassing onder markiezen .

. • De aangegeven afStanden tot wand en plafond gelden 
voor niet brandbare materialen zoals steen en beton. 
Brandbare materia.fen die·nen op een geschikte wijze 
beschermd te worderit' 

• · .· Öe afs.tand tussen.(zijkant vani de behuizing van de
. straler en de wand .dienf minimaaU 5 cm te zijn ..• - ',,-,•. _•·r· •• ;, • • 

l , - - --· '- . ·-•- _; ..• - .. • -\ -_ - - -. 
-

·. • Monteer dè sfräler niet directonderwandèontactdozen
of. elektrische voorzieningen;: P!aats dé aansluiting
minimaal. 100 mm van de straler.

• Gebruik de infraroodstraler nooit zond<;lr toezicht. Laat de infraroodstraler nietautomatisch ihséhakelen middels
een tijdklok of anderszins. ,

• Er bestaat brandgevaar als de infraroodstraler afgedekt is,
. . . ,\ . . 

. 
. . .: . . - ' • Let er op dat de stralingsrichting niet naar boven gericht is, zodat er vuil en water in de straler kunnen

binnendringen., · · 
·. • Voor het verstellen van dè stralingsrichting dient het apparaat uitgeschakeld te worden en _af te zijn gekoeld.

• Het apparaat dient niet zonder beschermrooster gebruikt te worden.
• . Kijk niet voor langere lijd of vari koite afsta�d in de infraroodlanip. Dit k�n schade aan de ogen veroorzaken.
• lnfrarood-halog<;lenlampen zijn gevoelig voor natriumdeeltjes: Vermijd daarom aanraking met de vingers om te ·

voorkomen dat de levensduur wordt verkort.
• Elektrische installatie of reparaties dienen slechts uitgevoerd te worden door een er.kende ( elektro-)installateur.
• Het apparaat is voor zowel binnen� als buitengebruik toegelaten.
• De warmte-licht combinatie niet ophangen in de directe nabijheid van brandbare materia.len.

' ' 
' • - ' 
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• Let op bij het reinig,:m van hetapparaat.�eiwijdeLdarefJectoLi1ieL
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6. Montage aan de wand ofhet plafond met de verstelbare ophangsteunen

. ; . . ······ . ... . -- .- - . 

. -., . 

·_ . .  ·- .. -•_ .'.--

. ,Mo,ntage van de infraroodstraler aan een wand of plafond gebeurd iniddèls de verstelbare ophangsteunen. Het aantal
'sîeurien is afhankelijk vän de lengte van hel apparaat. · .. • · · .· .· .. ·.· · ·. · '· · · 

. · · BevesU(lingsschroeven zijn niet meegelevetêf; áangezien de geschiktheid van het bevestigingsrriiddél afhankelijk is 
·van hêt materiaal. waaraan gemonteerd wordt.· . ·

· · · · · . · • 
. . - '- . . · - ' ' . . . . 
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· 9.3: Verwijder het beschermingsglas en haal de lamp er uit Mónteer vervolgens de nieuwe lamp in
, ' orri ékêerde vol örde: .

. 10, Vervangen van de infraroodlamp 
.Het eventueelyervangen van dejnfraroodlamp kan alleen door een vakman worden uitgevoerd, Het apparaat dient te 
worden gedemonteerd en eventueel naar de servicedienst opgestuurd . 

. ' - . . .· ' . ' 
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